
NOTA 1:  Per il collegamento dei componenti relativi all'EVAC fare riferimento 
agli schemi forniti dal Costruttore.
NOTA 2:  Tutte le connessioni/giunzioni tra conduttori/cavi a servizio 
dell'EVAC dovranno essere realizzate in modo che siano resistenti al fuoco 
PH120 (impiegare morsetti ceramici, scatole resistenti al fuoco, nastri 
intumescenti, ecc.).
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